HKN 9020.1.4.2022 Ozaréw Mazowiecki, dnia 07.01.2022 r.

MPWIK w Bioniu

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY ——_ 1 8_3 __Z__UZZ
0/2'02 ...... 2.
Na podstawie: (Podpis)

e art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r. poz. 195 z pézn.zm.),

* art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. 22020 r. poz. 2028 z pézn.zm. ),

* § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniach:
07.04.2021 r, 14.07.2021 r,, 10.11.2021 r. w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie z ustalonym
harmonogramem z:

- k.cz. przy wodomierzu, Karczma Pod Bazantem, Bramki, ul. Lédzka 38A

- k.cz. przy wodomierzu, budynek mieszkalny, Nowy Luszczewek 7

- hydrant, Pass 11

i w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach: 02.02.2021 r., 08.06.2021 r.
w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. przy wodomierzu, Karczma Pod Bazantem, Bramki, ul. Lodzka 38A

- k.cz. przy wodomierzu, budynek mieszkalny, Nowy Luszczewek 7

w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. w ramach kontroli
sprawdzajgcej po dziataniach naprawczych w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych,
w tym ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22 ° C z:

- k.cz. przy wodomierzu, Karczma Pod Bazantem, Bramki, ul. L.6dzka 38A

w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniu 22.06.2021 r. w ramach dodatkowego
badania kontrolnego w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, w tym ogélnej liczby
mikroorganizméw w 22 ° C i chloru wolnego z:

- k.cz., SUW — po uzdatnieniu, Gérna Wies

- k.cz., hydrant, Marysinek 5



w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 02.08.2021 r. w ramach kontroli
sprawdzajacej po dzialaniach naprawczych w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych,
w tym ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22 ° C oraz smaku i chloru wolnego z:

- k.cz. przy wodomierzu, Karczma Pod Bazantem, Bramki, ul. L6dzka 38A

- k.cz. przy wodomierzu, budynek mieszkalny, Nowy Luszczewek 7

w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniu 02.08.2021 r. w ramach dodatkowego
badania kontrolnego w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, w tym ogblnej liczby
mikroorganizméw w 22 ° C oraz smaku i chloru wolnego z:

- k.cz., SUW — po uzdatnieniu, Gérna Wie$

- k.cz., hydrant, Marysinek 5

- k.cz., hydrant, Luszczewek

w sprawozdaniach z badania prébki wody pobranej w dniu 17.08.2021 r. w ramach kontrolnego
badania jakosci wody przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie
Warszawskim Zachodnim w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, w tym ogdlnej
liczby mikroorganizméw w 22 ° C oraz chloru wolnego z:

- k.cz. przy wodomierzu, Karczma Pod Bazantem, Bramki, ul. L6dzka 38A

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w prébek:

- sprawozdanie nr HKL 00402/2021 z dnia 12.02.2021

- sprawozdanie nr HKL 00400/2021 z dnia 08.02.2021

- sprawozdanie nr SB/32118/04/2021 z dnia 12.04.2021

- sprawozdanie nr SB/32119/04/2021 z dnia 12.04.2021

- sprawozdanie nr SB/32121/04/2021 z dnia 12.04.2021

- sprawozdanie Nr HKL 02324/2021 z dnia 11.06.2021

- sprawozdanie Nr HKL 02323/2021 z dnia 18.06.2021

- sprawozdanie Nr HKL 02316/2021 z dnia 11.06.2021

- sprawozdanie Nr HKL 02315/2021 z dnia 18.06.2021

- sprawozdanie Nr R/03257/ 02743/2021/A z dnia 25.06.2021
- sprawozdanie Nr R/03255/ 02741/2021/A z dnia 25.06.2021
- sprawozdanie Nr R/03256/ 02742/2021/A z dnia 25.06.2021
- sprawozdanie Nr SB/74340/07/2021 z dnia 21.07.2021

- sprawozdanie Nr SB/74341/07/2021 z dnia 21.07.2021

- sprawozdanie Nr R/04323/03410/2021/A z dnia 18.08.2021
- sprawozdanie Nr R/04326/03416/2021/A z dnia 18.08.2021
- sprawozdanie Nr R/04327/03419/2021/A z dnia 18.08.2021
- sprawozdanie Nr R/04325/03413/2021/A z dnia 18.08.2021



- sprawozdanie Nr R/04324/03411/2021/A z dnia 18.08.2021
- sprawozdanie Nr HKL 04073/2021 z dnia 20.08.2021

- sprawozdanie Nr HKL 04071/2021 z dnia 23.08.2021

- sprawozdanie nr SB/130948/11/2021 z dnia 25.11.2021

- sprawozdanie nr SB/129039/11/2021 z dnia 22.11.2021

wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzgca z wodociagu publicznego w Gornej Wisi
spelnia wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi

Przeprowadzona analiza sprawozdari z badania probek wody pobranych w dniu 08.06.2021 r.
w ramach kontroli urzedowej oraz w dniu 14.07.2021 r. w ramach kontroli wewnetrznej z punktéw
zgodnoscei na sieci wodociggu publicznego w Gdrnej Wsi wykazata, ze woda nie spetnia wymagan
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom ogdlnej liczby mikroorganizméw w 1 ml wody
w temp. 22° C (220 jtk/ml; powyzej 300 jtk/1ml). Zidentyfikowanie przyczyny wystgpienia wysokiego
poziomu ogdlnej liczby mikroorganizméw w wodzie i natychmiastowe podjecie dziatan naprawczych
przez podmiot, polegajacych na dodatkowym plukaniu sieci wodociggowej i przytaczy, pozwolito
skutecznie wyeliminowaé¢ wysoki poziom ogélnej liczby mikroorganizméw w wodzie, co
potwierdzono wynikami badan prébek wody pobranych w dniu 22.06.2021 r., 02.08.2021 r.

1 17.08.2021 r. w ramach kontrolnego badania jakosci wody.

Otrzymuje:
4} Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.0.
Blonie, ul. Towarowa 5
2. Burmistrz Blonia
ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
3. Aa

Wyk: IR
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